Kalisz, 2020-04-09

Zapytanie ofertowe
(roboty budowlane)

na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa zalicznikowej instalacji o$wietleniowej w m. Bonikéw ul. Odolanowska
stacja 22053 Gm. Odolanéw, w zakresie zgodnym z zatacznikiem stanowigcym integralng cze$¢ zapytania.

Dodatkowe informacje odnosnie zakresu prac mozna uzyskaé od p. Szymona Kubiaka, tel. 062 598 52 72 lub 696 110 490
Zleceniobiorca zobowigzany bedzie do:

a) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wspéinych na
zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

b) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcoéw przy wykonywaniu robét budowlanych na sieciach wydzielonych na
zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

c) przestrzegania Wytycznych dla wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt budowlanych wykonywanych na
zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html,

d) zakupienia wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania zadania,

e) uzyskania niezbednych zgéd i uzgodnien z zarzadca drogi, lub terenu na ktédrym znajduja sie urzadzenia
oswietleniowe oraz wiascicielami infrastruktury znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie urzgdzen
oswietleniowych,

f) demontazu, przechowywania i ponownego montazu znakéw drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic
reklamowych i informacyjnych (jezeli w zakresie zadania jest demontaz, lub wymiana stupéw),

g) przedtozenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robét.

Zleceniodawca:

a) udzieli Zleceniobiorcy upowaznienia do wystgpienia w jego imieniu do Energa-Operator SA w zakresie
jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robét objetych
niniejszym zapytaniem (w przypadku robét na napowietrznej linii wspélnej lub podwieszonej),

b) dokona odbioru robét zgodnie z Wytycznymi dla wykonawcéw w zakresie zasad odbioru robdt budowlanych
wykonywanych na zlecenie Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.0. zamieszczonych na www.ouid.pl/pliki-do-
pobrania.html,

¢) ureguluje naleznos¢ za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wptywu do siedziby Spétki
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Oferty nalezy sktadac na druku formularza pn. ,Formularz ofertowy — roboty budowlane” dostepnym na stronie
internetowej www.ouid.pl w  zaktadce ,DO POBRANIA”, na adres: Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0. 0., ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz lub ztozyé osobiscie w siedzibie Spétki w dni robocze
w godz. 8:00-14:00.

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 22.04.2020r. (decyduje data wptywu oferty do Spétki)

Oferta winna zostac ztozona w zamknigetej kopercie opatrzonej doktadnymi danymi oferenta oraz nazwg zadania:
»OFERTA - dot. m. Bonikéw ul. Odolanowska, 22053, gm. Odolanéw, zapytanie nr TT/TII/...gSgZ.J ....... /2020”
UWGA: OFERTY MOGA BYC SKEADANE WYLACZNIE DROGA POCZTOWA.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie www.ouid.pl.

Podpisanie umowy nastapi w siedzibie zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty. Wzor umowy znajduje sig na stronie www.ouid.pl/pliki-do-pobrania.html

W przypadku nie zawarcia umowy z winy Oferenta w ww. terminie, Spétka ma prawo do wyboru kolejnej najkorzystniejszej
oferty.

WAZNE:

Do oferty nalezy dofaczy¢ wykaz oséb, ktére beda wykonywaty ww. prace wg zatacznika nr 1 do formularza
ofertowego. Jesli osoby te nie byty wczesniej zgtoszone do Spétki

nalezy do oferty dotaczy¢ kopie potwierdzone za zgodno$é z oryginatem:

—zadwiadczen o ukoriczeniu kursu pracy pod napieciem w urzadzeniach i liniach o napieciu do 1kV,

—Swiadectw kwalifikacyjnych,

—orzeczen lekarskich o braku przeciwwskazar zdrowotnych do wykonywania pracy na okreslonym sta/nowisku.

Zastepca Dyréktbra

fs/‘hh nigzngch
Prezes Zarzqgdu: Maciej Witczak acek

Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 88.614.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001, Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

Vitczak

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62 59852 74
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz e-mail: zarzad@ouid.pl
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Informacja uzupetniajgca do zapytania ofertowego

Dot. Rozbudowy zalicznikowej instalacji o$wietleniowej w m. Bonikéw
ul. Odolanowska stacja 22053 Gm. Odolanéw

W ofercie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie opraw LED Unistreet 2 gen.
Typ BGP282 T25 1xLED100-45/740 DM11 prod. Philips zgodnie z zataczonymi
uzupetniajgco obliczeniami fotometrycznymi (oprawy w kolorze jasno szary).
Oprawy majg by¢ wyposazona w system sterowania CityTouch z abonamentem
na 10 lat. Typ stupdw przyjac¢ zgodnie z projektem.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 88.614.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 625985274
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl



Oswietlenie uliczne m.Bonikow ul. Odolanowska 09.04.2020

Ulica 1: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

DIALux

Ulica 1 do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M6), 266.75 m?
Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

[ 48,50 m

Wyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M6)

Lm [cd/m?] Uo U TI%] EIR
2030 2035 2040 <20 2030
v 0.81

+ 0.51 v 0.60 v 0.66 v 9

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM11

(244.0 kWhrok)

5,50 m

0.9 kWh/m? rok

Philips BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM11

(1)

2)

Lampa: 1xLED100-4S/740
Strumien $wietiny (oprawa): 8768.42 Im
Strumien $wietiny (lampa): 10000.00 Im
Godziny pracy

4000 h: 100.0 %, 61.0W
W/km: 1281.0

Rozmieszczenie:

z jednej strony na dole

Odstep stupa: 48.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosc wysiegnika (4): 2.000 m
Wysokos$¢ punktu swietinego (1): 10.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.500 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Warto$ci maksymaline mocy o$wietleniowej
ponad 70° 621 cd/klm *
ponad 80° 327 cd/klm *
ponad 90° 6.26 cd/kim *

Klasa natezenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 6
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WTS 58/11/2017 Kalisz, dnia 28.07.2017

Warunki techniczne
do wykonanlia projektu rozbudowy zalicznikowej instalacji oswietleniowej w m. Bonikdw ul, Odolanowska st, 21263
gm. Odolandw, na odcinku ok.300 m.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. 2 0.0. okresla techniczne warunki na rozbudowe ww. instalacji oswietleniowej
zasilanej ze stacji transformatorowej 21263.

1. Zaprojektowac kablowg linie eswietleniowy na diugosci okolo 300m

2. Projektowang linie kablowg odwietlenia wykonaé kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym 2z obliczeniami,
lecz nie mniejszych niz 4x25m* na odcinku od ul. Dlugie] wzdluz ul. Odolanowskiej w kier. ul. Szkolnej zasilajac jq
z istniejgcego stupa linli nN zasilanego ze stacji 21263. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace:
LOswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczgtek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

3. Zaprojektowac stupy typu ZETA 10/1/1,5 prod. Elmonter o wysokosci montazu oprawy 10m osadzone na
fundamencie B-120.

4. Zaprojektowac oprawy uliczne sodowe typu OU-05 pod. Arealamp z kloszem ze szkfa, posiadajace Il klase
ochronnosci, korpus aluminiowy, klasg szczelnosci IP 66 o mocy nie wiekszej niz 150W.

5. Rozmieszczenie latarni, dobdr kata montazu i mocy opraw, dokonaé na podstawie jak najkorzystniejszych
wynikdw obliczen parametréw cswietleniowych wykonanych programem obliczeniowym Dialux EVO, co naleiy
potwierdzic odpowiednimi wydrukami: karta danych oprawy, dane planowamnia, wyniki szczegotowe,
przedstawienie nieprawidtowych koloréw, dobor klasy odwietleniowej. Nalezy przyjaé wspdtczynnik konserwacji
réwny 0,8,

6. W latarniach do zasilenia opraw zaprojektowac przewody typu YDY 2x2,5mm2 450/750V.

7. Kable w latarniach taczyé za pomoca izolowanych zigcz kablowych z wkiadkami bezpiecznikowymi typu DO1,

8. Zaprojektowac uktad sieci typu TN-C.

9. Istniejacy ukiad pomiarowo sterujgcy w razie potrzeby przystosowac do zmiany mocy zainstalowanej.

10. Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spetniac cbowigzujace przepisy araz normy w szczegélnosci
norme PN-EN 13201-2016

11, Zastosowac system ochrony od porazei zgodny z obowigzujgcymi nermami i przepisami

12. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadad atesty dopuszczajgce do zastosowania na
terenie kraju.

13. Projektowane urzgdzenia oswietlenia drogowego w miarg mozliwosci projektowaé w pasie drogowym
lub na innych terenach publicznych.

Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczatku prac projektowych nalezy przediozyd:
- w wersji papierowej w 2 egz.. wykonane abliczenia oswietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzadzen
oswietleniowych, wykaz wiascicieli dzialek objetych inwestycja,
- w wersji elektronicznej: plik *.evo wykonanych obliczer oswietleniowych.

b} koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dckonania
zgtoszenia wykonania robdt budowlanych, nalezy przedlozyé:
- W wersji papierowej w 2 egz.: kompletny w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy,
kosztorys inwestorski.

KIER QW NIK

Sekcji Obszaru 1
J,
/ L Jacel: (Witczak

Prezes Zareqdu Macie) Witczax
Sad Rejorowy w Poznaniu KRS 0o00u81004 REGON: 250680024 Kapital zakladowy | 57.363.000 zt NIP | 618-16-07-268
Konta bankowe Deulsche Sank PBC SA 22 1010 1064 0o04 89456 4121 vooiBank Pekao S A | O/Kalisz 74124025461111000028 /733740

OSWIETLENIE Tel 62 5985270 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z0.0. Fax 62 508 5274
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail zarzad@ouid.pl
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Obliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017
technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikowe]

instalacji o$wietleniowej w m. Bonikow ul

Odolanowska gm. Odolanow"

Arcalarnp [TEST] OU-05-100W [MANUFAC] Arcalamp 1x[MANUFAC] Arcalamp - 115.00 W / Arcalamp - [MANUFAC] Arealamp
(1x[MANUFAG| Argalamp - 115.00 W)

Arealamp [TEST] OU-05-100W [MANUFAC] Arealamp 1x[MANUFAC] Arealamp -
115.00 W

llustracje oswietlery
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Stopieri efektywnosci: 79.98%
Strumien swietlny lampy: 10700 Im
Strumien swietlny opraw: 8558 Im
Moc: 115.0 W

Skutecznosé swietina: 74.4 ImAV

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

108° 108°
90 90
75 75
60° 60
45° 400 45°
500
600
30" 18" 0" 16" 30"
cd/kim n=80%
=———(C0-C180 = (Cg0-C270

DIALux Strona 1
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Obliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017
technicznego pn.; "Rozbudowa zalicznikowe]

instalacji oswietieniowsj w m. Bonikéw ul

Odolanowska gm. Odolanéw"

Argalemp [TEST] OU-05-100W [MANUFAC] Arcalamp 1xMANUFAC] Arcalamp - 115.00 W { Arcalamp - [MANUFAC] Arcalamp

(1x|MANUFAC] Argalamp - 115.00 W)

Wylot Swiatla 1 / Liniowy LVK

500

400

300

200

100

90.0° B7.5° 450" 225" [hvig 225" 450" B7.5 90.0°
cdiklm n=80%
=——C0-C180 =——C80-C270

Nie mozna utworzyc diagramu stozkowego, paniewaz rozsyl Swiatta
jest asymetryczny.

DIALux
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Obliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017
technicznego pn.; "Rozbudowa zalicznikowe]

instalacji oswietieniowsj w m. Bonikéw ul

Odolanowska gm. Odolanéw"

Argalemp [TEST] OU-05-100W [MANUFAC] Arcalamp 1xMANUFAC] Arcalamp - 115.00 W { Arcalamp - [MANUFAC] Arcalamp

(1x|MANUFAC] Argalamp - 115.00 W)

Wylot Swiatta 1 / Wykres luminacji

€225 <180 €135

czra <80
240000
€315 ca Ccas
cdim?
———g=850" =——g=750" ———g=850"

Nie mozna utworzyc diagramu UGR, poniewaz rozsy! Swiatta jest
asymetryczny.

DIALux
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Ohliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017
technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikowe]
instalacji oswietleniowe] w m. Bonikow ul.

Odolanowska gm. Qdolandw”
Bonikéw ul. Odolanowska: Aliematywa 1/ Wyniki plancwania

Bonikéw ul. Odolanowska do EN 13201:2015

Bonikow ul. Odolanowska (M6), 266.75 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
550 m
1.
s
[ ] 4850 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspolczynnik konserwacji: 0.80
Bonikow ul. OdelanowskaBonikow ul. Odolanowska (M6)
Lm [cd/m?) Uo ul Tl [%] EIR
2030 2035 20.40 <20 =0.30
v 0.55 v 0.42 v 0.40 v 11 v 0.75
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.050 W/lxm?

Gestosé zuzycia energii
Rozmieszczenie: [MANUFAC] Arealamp (460.0 kWh/rok)

DIALUX

1.7 kWh/m? rok

DIALux

Arealamp [TEST] OU-05-100W [MANUFAC]
Arealamp

(1

e —
@

Lampa: 1X[MANUFAC] Arealamp -

115.00 W
Strumien swietlny (oprawa): 8558.21 Im
Strumien swietlny (lampa): 10700.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 115.0 W
Wikm: 2415.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep stupa: 48.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Diugosc wysiegnika (4): 2.000 m
Wysokosé punktu swietinego (1): 10.000 m
Nawis punktu swietinego (2): -0.513 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe]
przy 70°: 369 cd/kim
przy 80 75.8 cd/klm
przy 90°: 9.36 cd/klm
Klasa natezenia o$wietlenia: G*3

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu oélepiania D.1
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Obliczenia oswietleniowe dotyczace projektu
technicznego pn.; "Rozbudowa zalicznikowe]
instalacji oswietieniowsj w m. Bonikéw ul
Odolanowska gm. Odolanéw"

DIALux

Bonikdw ul. Odolanowska: Alternatywa 1/ Bonikéw ul. OdolanowskaBonikéw ul. Odolanowska (M) / Podsurnawanic wynikow

Bonikéw ul. OdolanowskaBonikow ul. Odolanowska (M6)

Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [ed/m?] Uo 9]} TI %]
= 0.30 2 0.35 = 0.40 =20
+ 0.85 v 042 ~ 040 <M1

Przynalezni obserwatorzy (2):

Obserwator Pozycja [m]

Obserwatar 1 (-60.000, 1.375, 1.500)
Obserwatar 2 (-60.000, 4.125, 1.500)

DIALux

EIR
20.30
« 0.76
Lm [ed/m?] Uo ul Tl [%]
2 0.30 20.35 2040 s20
0.55 0.42 040 11
0.59 0.43 042 7
Strona 5
$ % $ $ 07? §8 - 10 - 8

of .$8" 08 O e+t S &) +& +



Obliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017

technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikows] u x
instalacji oswietieniowsj w m. Bonikéw ul

Odolanowska gm. Odolanéw"

Bonikdw ul. Odolanowska: Alternatywa 1/ Bonikéw ul. OdolanawskaBonikéw ul. Odolanowska (M&) / Tabela

Bonikéw ul. OdolanowskaBonikow ul. Odolanowska (M6)

Poziome natezenie oswietlenia [Ix]

5042 19.8 142 827 622 581 511 416 335 304 335 416 511 561 622 827 142 189
4126 220 152 897 B84 579 523 425 342 310 342 425 523 579 684 B97 152 220
3.208 231 160 963 7.09 575 533 432 347 376 347 432 533 575 709 963 160 231
2292 231 158 100 722 566 543 437 352 323 352 437 543 566 722 100 158 231
1.375 21.3 155 103 7.24 550 553 441 356 329 356 441 553 550 724 103 155 213
0.458 20.0 139 944 6.67 5098 505 401 323 287 323 401 505 509 667 944 139 200
m 1426 4279 7132 0985 12.838 16691 18544 21307 24250 27103 299566 32809 35662 38515 41.368 44221 47.074

Siatka: 17 x 6 Punkty

Em[x] Emin[ix] Emax[lx] g1 g2
8.60 297 23.1 0.346 0.128
DIALux Strona 6
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Obliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017

technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikows] u x
instalacji oswietieniowsj w m. Bonikéw ul

Odolanowska gm. Odolanéw"

Bonikdw ul. Odolanowska: Alternatywa 1/ Bonikéw ul. OdolanawskaBonikéw ul. Odolanowska (M&) / Tabela

QObserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5042 0.58 043 026 023 025 027 027 029 032 041 046 048 044 038 038 053 062
4125 0.64 046 029 027 028 030 030 034 039 049 056 059 051 046 046 058 069
3208 0.68 048 033 030 032 036 037 041 047 060 069 071 058 052 054 064 074
2292 069 051 035 034 036 043 046 053 064 076 084 085 066 058 061 068 075
13756 067 053 041 041 044 054 059 067 081 09 103 102 074 068 066 069 072
0458 063 050 041 041 046 057 063 072 08 100 1.08 1.05 077 069 064 065 069
m 1426 4.279 7132 9.985 12.838 15.691 18.544 21.397 24.250 27.103 29.956 32.809 35.662 38515 41.368 44.221 47.074

Sialka: 17 x 6 Punkly

Lm[ed/m? Lmin [cd/m?] Lmax [cd/m? g7 g2
0.55 0.23 1.08 0422 0.218

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5042 073 053 033 028 031 033 033 036 041 0.51 057 062 055 047 048 066 078
4125 0.80 058 037 034 034 037 038 042 049 061 070 074 084 057 058 073 087
3.208 0.85 062 041 038 039 045 047 051 059 075 086 089 072 065 068 080 092
2292 0.87 0.64 044 043 045 054 058 066 080 085 105 107 082 073 076 085 094
1.375 0.83 067 051 052 055 068 073 084 101 118 129 127 093 085 083 085 090
0.458 078 062 051 052 058 071 079 090 107 125 135 1.31 096 086 080 081 087
m 1426 4279 7132 0985 12.838 15601 18544 21.307 24250 27103 29.956 32809 35662 38516 41.368 44221 47.074

Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm[ed/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/im? g1 g2
0.69 0.29 135 0422 0.216
DIALux Strona 7
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Obliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017

technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikows] u x
instalacji oswietieniowsj w m. Bonikéw ul

Odolanowska gm. Odolanéw"

Bonikdw ul. Odolanowska: Alternatywa 1/ Bonikéw ul. OdolanawskaBonikéw ul. Odolanowska (M&) / Tabela

QObserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni [cd/m?]

5042 059 044 028 025 027 028 029 032 037 045 051 052 047 040 040 054 063
4125 0.65 048 032 030 031 034 035 038 044 055 062 064 055 048 048 059 0.7
3208 0.71 052 036 034 036 041 044 049 058 068 076 078 062 0564 056 067 075
2292 073 056 041 042 044 052 055 062 075 088 09 093 071 061 063 070 077
1375 068 056 045 047 050 062 068 078 091 104 112 109 079 071 0868 070 074
0458 062 048 03 040 045 056 063 073 087 101 110 107 077 069 065 065 0.69
m 1426 4.279 7132 9.985 12.838 15.691 18.544 21.397 24.250 27.103 29.956 32.809 35.662 38515 41.368 44.221 47.074

Sialka: 17 x 6 Punkly

Lm[ed/m? Lmin [cd/m?] Lmax [cd/m? g7 g2
0.59 0.25 112 0.426 0.224

Luminacja przy nowej lampie [cd/m?]

5042 074 055 035 031 033 036 036 040 046 056 064 066 059 048 050 067 079
4125 0.82 060 040 037 039 043 044 047 055 069 078 080 068 060 060 074 088
3.208 0.88 066 045 043 045 052 055 061 072 086 09 097 077 068 070 083 094
2292 091 070 051 053 055 065 06% 077 08 110 119 116 088 077 079 087 096
1.375 0.86 0.71 056 058 063 077 085 097 174 130 141 137 098 089 085 088 092
0.458 0.77 060 049 050 056 070 079 091 108 126 1.37 1.3 097 086 081 081 086
m 1426 4279 7132 0985 12.838 15601 18544 21.307 24250 27103 29.956 32809 35662 38516 41.368 44221 47.074

Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm[ed/m?] Lmin[cd/m?] Lmax [cd/im? g1 g2
0.74 0.31 141 0.426 0.224
DIALux Strona 8
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Ohliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017

technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikowe]

instalacji oswietleniowe] w m. Bonikow ul. u x
Odolanowska gm. Qdolandw”

Bonikaw ul. Odolanowska: Aliernatywa 1/ Banikow ul. OdolanowskaBonikow ul. Odolanowska (M8 / lzolinie

Bonikow ul. OdolanowskaBonikow ul. Odolanowska (M6)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul T %] EIR
=0.30 z0.35 2040 =20 z0.30
v 0.55 ~ 042 ~ 0.40 “ 1 v 0.75

Poziome natezenie oswietlenia

;}1612 6.0 - _ 146
I

I

Skala: 1: 500

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

| — | l

Skala: 1: 500

Luminacja przy nowej lampie

-~

Skala: 1:500
DIALUX Strona 9
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Ohliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017

technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikowe]

instalacji oswietleniowe] w m. Bonikow ul. u x
Odolanowska gm. Qdolandw”

Bonikaw ul. Odolanowska: Aliernatywa 1/ Banikow ul. OdolanowskaBonikow ul. Odolanowska (M8 / lzolinie

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

Skala: 1:500

Luminacja przy nowej lampie

| = |

Skala: 1: 500

DIALUX Strona 10
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Ohliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017

technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikowe]

instalacji oswietleniowe] w m. Bonikow ul. u x
Odolanowska gm. Qdolandw”

Bonikw ul. Odolanowska: Aliernatywa 1/ Banikaw ul. OdolanowskaBanikow ul. Odolanowska (M8) [ Wykres wartasci

Bonikow ul. OdolanowskaBonikow ul. Odolanowska (M6)

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Siatka: 17 x 6 Punkty

Lm [cd/m?] Uo ul T %] EIR
=0.30 z0.35 2040 =20 z0.30
v 0.55 ~ 042 + 0.40 “ 1 v 0.75

Poziome natezenie oswietlenia

[ sopeeepzpepayotiensnensng
L300 240 (104188189, 9.219.9 440415 (/2110 10 14
20114 19.4,16.015.1,5.0,4.0,3.2|30 32,4.0,5.0,5.1,6./ 94,14 2

—

Skala: 1: 500

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

064 0297 [0.28 0.307 039 056 051 046 0.
N e Ot Ot Ol ORI o

”__|_u.b'9 U35 1036 046, 10.64. 084 066 061 U,
6. 0.41 46 6. : 1.1 A1 64 .
V63 1041 1046 1063 085 LU/ juea U

!

Skala: 1: 500

Luminacja przy nowej lampie

0.807 037 [0.34 038 049 0707 064~ 058 0[]
Vv P A - ol

‘ U8/ 4044 045 0.58. 080 4110 082 QU760
U.r9 U051  Ub8 049 1.1 1.3)  UY6e U8B0 U
R e e R et o e e ep

l

Skala: 1:500
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Ohliczenia oswietleniowe dotyczace projektu 23.10.2017

technicznego pn.: "Rozbudowa zalicznikowe]

instalacji oswietleniowe] w m. Bonikow ul. u x
Odolanowska gm. Qdolandw”

Bonikw ul. Odolanowska: Aliernatywa 1/ Banikaw ul. OdolanowskaBanikow ul. Odolanowska (M8) [ Wykres wartasci

Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni

0.65 __|_O.32 __w__|_().35 __|_0.44 __i_O.62 __|_0.55 __|_O.48 __h(i;‘

40.73. 1041 1044 __10.55. 10./5_ 1095 _0./1_ 063
| (Vb2  U3Y V4D UbS 0.8/ 141 0.7/ 0B U ‘
S SA = = M i ~ = — A~ — S " i~ ~ Mt~ -

Skala: 1:500

Luminacja przy nowej lampie

0.827 0407 [0.39 0.44— 055 |0.787 ,0.687 060 0.
T e it A i i

{091, 1051 10551069 093 112, 1088 10.09__ 10 .
| J0.rf UA4Y UL 079 1.1 1.4 Y/ 081 U
4+ _= b

T l

Skala: 1: 500
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ODPIS

Ostrow Wielkopolski, dnia 07.06.2018 r.
GGO0.6630.207.2018

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 tekst jednolity ze zmianami) w dniu
07.06.2018 r. w Starostwie Powiatowym, Al. Powstancéw Wielkopolskich 16,
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zbigniew Bukowski, Geodeta Powiatowy, dziatajgcy z upowaznienia nr 55/2017
wydanego przez Staroste Ostrowskiego

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne
whniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej GG0.6630.207.2018
sieci uzbrojenia terenu/
z pllzy!qezamil pmj:#qsza*
Rodzaj projektowanej
sieci uzbrojenia terenu/ Linia o$wietlenia drogowego
wprayleezemipravigezs™
Potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu/ 0001 Bonikéw, dz. nr 476, 496, ul. Odolanowska
zprevicezamilpreyigezat
Imie i nazwisko ZAKEAD
oraz inne dane Elektroinstalacyjno-Handlowy ,WIS”
identyfikujace ul. Francuska 61
whnioskodawce 64-100 Leszno
Sposoéb przeprowadzenia e
narady koordynacyjnej ) Y
* niepotrzebne skresli¢
- "5 s $ $ % § $ 07? §8 - 10 - 8 D
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1. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie¢ i nazwisko uczestnika

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja
0 przyczynach uczestnictwa
w haradzie

Aolaser mefa

;\/}e/ég/ra)?é/w?

Z&éfod‘/é’o«i /@/é//ac;/&( P fQ//?odzé
sl Gt N

)\/e}ha SA.

KIEROWNIK ZESPOtU

PKP TELKOL sp. z o.0.

— _ REGION ZACHODNI
o g ul. Taczaka 10
rnard Augustyniak & 61818 g
@%6@/3 L Pl Bneoylen L

Weldbimn f Y e

Ungpol (ﬂw,/,7 Clulkba Ogplomd 5—

$p.20.0

Gazowniz w Oktrowie Wikp.

Gzrek JBnicki

ul. Kruaa 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowmczy w Poznaniu
ul. Partyzancka 27 63-400 Ostréw Wielkopolski
mtyzaéz 737 99 80, faks 62 737 99 96

NIP 52524 96 471

isﬁ‘nerga

Ao eraronsa

Kierownik / [Sa—,

Q§dziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kaliszu

:;cmssm

Dzistu Dokumentacii Energetyesme] V Al Wojska Polskiego 35
52-800 Kalisz
Marst Tosinaat T+486250022 10
F+48625002211
1 Z4

KRS 0000033455
NIP 583-000-11-90
22200 150275504-00043

GSTROY o A LE O C1ED) GRRICTY
N Toi
SPOLEA AKCYJNA
£3-400 Ostrow Wielkopolski
ul. Wysocka 57, tel. 062 735 86 00
NIP 622-000-57-12 fex 062 735 86 02

{nzynier

s bokurentac Energ2s
4
-

El\'IERGA-OPERATOR SA

0Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopotskim
ul. Zamenhofa 2

63-400 Ostrow Wielkopolski

F+48 627378280

at

F+4862 73648 91

KRS 0000033455

NIP 583-000-11-90
Regon 180275904-00043
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V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja
Imig i nazwisko uczestnika 0 przyczynach uczestnictwa
W naradzie

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Wojta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wéjta Gminy So$nie

Przedstawiciel Woéjta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkéw

Przedstawiciel Wéjta Gminy Ostréw Wielkopolski

Przedstawiciel PKP Cargo S. A.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa PROMAX Sp. j.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowe;j S. A.

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Oswietlenia Drogowego i Ulicznego Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A,
Oddziat w Odolanowie

Przedstawiciel Polskiego Gornictwa Naftowego i Gazownictwa S. A,
Oddziat w Zielonej Gérze

Przedstawiciel Gaz- System S. A.

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. o.

Przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z o. 0., Zaklad
w Kaliszu

Przedstawiciel Ustug Wodno — Kanalizacyjnych ,Woda”
w Przygodzicach

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsiebiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach

Przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych w Odolanowie

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Gminnego Zaktadu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsigbiorstwa Komunalnego w Gorzycach
Wielkich
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& PGNIG

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Odolanowie

Dziat Eksploatacji Gazociggow
tel. (62) 736 44 41 wew. 350
faks (62) 736 59 89
odolanow@pgnig.pl

ZAKLAD ELEKTROINSTALACYJNO-
HANDLOWY ,,WiS”

ul. Unii Europejskiej 3

64-100 Leszno

Wasz znak: WIS/58/12 Odolanéw, dnia 14.06.2018r.
Nasz znak: TEG/28/ }/18 Odolanow, dnia 26.06.2018r.

Dot.: uzgodnienia przebiegu projektowane;j linii o$wietlenia drogowego w m. Bonikéw, ul.
Odolanowska, gm. Odolandw.

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.06.2018r. w sprawie uzgodnienia przebiegu
projektowanej linii o$wietlenia drogowego w m. Bonikéw, ul. Odolanowska, krzyzujacej sie
z gazociggami wysokiego ci$nienia DN 400 i DN 500, nalezgcymi do PGNIiG S.A. w
Warszawie Oddziat w Odolanowie (Eksploatatora), ktére zaznaczono na planie kolorem
Z6itym, podajemy ponizej warunki tego uzgodnienia :

LOKALIZACJA

1 Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggbw w terenie na podstawie istniejgcych, zabudowanych nad osig gazociagu,
stupkow znacznikowych (zgodnie z BN-68/8975-01) oraz poprzez reczne wykonanie
przekopéw poprzecznych do osi gazociggéw tak, aby dany odcinek gazociggu byt
widoczny.

Orientacyjnie podajemy, ze gteboko$¢ utozenia gazociggu tj. odlegto§¢ mierzona od
goérnej tworzacej rury do powierzchni terenu miesci sie w granicach 0,8 — 1,4 m.

Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddzial w Odolanowie, ul. Krotoszyriska 148, 63-430 Odolanow

KRS 0000059492, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitat zaktadowy (optacony w calosci): § 778 314 857 zt
pgnig.pl

: "5 " $ $ s 0O7? §8 - 10 -
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ODLEGLOSCI BEZPIECZNE

2. Zgodnie z Polska Normg PN91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi” podziemna kanalizacja bedgca w skrzyzowaniu z gazociggami wysokiego
ci$nienia powinna by¢ wykonana z zastosowaniem rury ostonowej (ochronnej).

2.1. Konce tej rury ostonowej powinny byé wyprowadzone, mierzac prostopadle od
zewnetrznych scianek gazociggéw, na odlegto$¢ minimum 6,0 m na strone.

2.2. Odlegto$¢ pionowa pomiedzy $ciankg gazociggéw i $ciankg rury ostonowej nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m

2.3. W strefie zasiegu rur ostonowych gazociggéw (tzn. max. 1,5 m od krawedzi jezdni)
linie o$wietleniowg mozna poprowadzi¢ nad istniejgcymi gazociggami. W przypadku
wigkszej odlegtosci od krawedzi jezdni linie o$wietleniowa nalezy zaprojektowaé pod
gazociggami wysokiego ci$nienia.

2.4. W miejscu skrzyzowania, w odlegtosci 0,4 m nad gazociagiem, na dtugosci min. 3,0
m na strong, nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze zottym.

Zaleca sie, aby gteboko$¢ utozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu
wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym,

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

PROWADZENIE PRAC

3 W pasie o szerokosci 15,0 m na strone od osi gazociggéw nie wolno prowadzié¢
jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru Eksploatatora (poza pracami majgcymi
charakter rolniczy).

3.1. Prace w tym pasie nalezy wykonywa¢ recznie, a uzycie sprzetu mechanicznego
dozwolone jest przy zachowaniu odlegto$ci min. 5,0 m do osi gazociggu, liczac od
najdalej wysunietej czesci sprzetu.

3.2. W przypadku przewiertéw sterowanych, w miejscu skrzyzowania z gazociggami
nalezy wykopac rowy inspekcyjne réwnolegte do osi gazociggu, siegajace 0,5 m ponizej
dolnej tworzacej rury, w celu kontroli trasy przewiertu. Urzadzenie do przewiertow
horyzontalnych powinno posiada¢ aktualng kalibracje systemu lokalizacji. Dodatkowe
sprawdzenie poprawnosci pomiaréw giebokosci nalezy dokonaé bezposrednio
przed rozpoczeciem prac.

3.3. Prace moze wykonywa¢ tylko specjalistyczne przedsiebiorstwo posiadajgce wazng
polisg¢ ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote minimum

1 000 000,00 zi.

3.4. Niedozwolone jest sktadowanie nad gazociggiem wydobytej z wykopu ziemi lub
materiatow .

3.5. Przejazd ciezkich maszyn budowlanych nad gazociggami mozliwy jest po uprzednim
uzgodnieniu z Eksploatatorem oraz zbudowaniu przejazdu.

Przejazd nalezy zbudowac poprzez utozenie dwéch warstw ptyt drogowych 1,5 x 3 m w
pasie 6,0 m (po 3,0 m na strone od osi gazociagu). Ptyty nalezy utozyé krzyzowo w celu
zapewnienia ich stabilnosci. Ptyty powinny by¢ osadzone na podsypce piaskowej i
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas przejazdu sprzetu. Odlegtosé
pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej powierzchni rury ochronnej lub gazociagu (jezeli
gazocigg nie jest utozony w rurze ochronnej) do powierzchni jezdni przejazdu powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1,2 m (zgodnie z pkt2.1.3. normy PN-91/M-34501). Po
zakonczeniu prac, ptyty drogowe nalezy zdemontowac.

3.6. Odkrywanie i podkopywanie gazociggu na odcinku wiekszym niz niezbedny dla
przeprowadzenia uzgadnianych prac jest niedozwolone.
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Jesli w trakcie realizacji prac wynikng nowe okolicznosci zastrzegamy sobie prawo
whniesienia zmian do niniejszego uzgodnienia.

WLASCICIELE GAZOCIAGOW

4. Kolizje dotyczace innych gazociggéw nalezy uzgodnié z:

- PGNIG S.A. Warszawa Oddziat w Zielonej Gérze, ul. Bohateréw Westerplatte

15,
65-034 Zielona Goéra,

- Polska Spodtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Warszawa Oddziat w Poznaniu, ul.

Grobla
15, 61-859 Poznan

- Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu,
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan,

- W przypadku sieci gazowych i obiektéw gazowych nie nalezacych do ww.
podmiotéw wypowiadajg sie wiasciciele odpowiedzialni za ich eksploatacje.

Uwaga: Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko gazociagéw bedacych wiasnoscig
Eksploatatora zaznaczonych na planie kolorem zéttym.

NADZOR

5. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomié¢
Eksploatatora (Dziat Eksploatacji Gazociggéw) co najmniej dwa tygodnie wczesniej,
celem zaplanowania nadzoru.
Zlecajgcy nadzoér powinien przestac :

e Zlecenie na nadzér (ptatny) z podaniem:

- numeru uzgodnienia,

- telefonu i nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia

zlecajacego,

- terminu rozpoczecia prac.
¢ kopie polisy ubezpieczenia,
e kopie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy .

Sposob uzgadniania i wykonywania prac okresla Instrukcja: 1B-1-5 ,Szczegétowe
zasady bhp przy pracach w strefie podziemnych sieci gazowych” (dostepna u
Eksploatatora).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

6. Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwentaryzacje
powykonawczg, ktéra powinna zawierac:
a) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30,0 m od osi gazociggu w terenie
niezabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy i obrebu,
b) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 50,0 m od osi gazociagu w terenie
zabudowanym z podaniem nazwy i podziatem gminy, obrebu i miejscowosai ,
c) granice dziatek wraz z numerem dziatki, nazwa wiasciciela, adresem i nowym

numerem Ksiegi Wieczystej,
d) w przypadku kolizji z urzadzeniami innych branz w miejscu kolizji nalezy podaé:

- rzedna terenu,
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- rzedng gory rury gazociagu,

- rzedna urzadzenia kolidujgcego,

- typ urzadzenia kolidujacego,

- Srednice rury ostonowej (na gazociggu lub urzadzeniu kolidujgcym),

- rzedna terenu i gory rury ostonowej (na poczatku i kofcu rury ostonowej),
(rzedne nalezy opisa¢ w kolorze zgodnym z oznaczeniem branzowym).
Wykonanie inwentaryzacji musi by¢ potwierdzone na mapach papierowych przez
terenowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Mapy papierowe musza
zawiera¢ zaznaczenie urzgdzenia podziemnego.wraz z opisem rzednych oraz rzedne
minimum trzech punktéw odniesienia w terenie.

Uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uptywie dwéch lat liczac od daty wystawienia
zgodnie z Dz. U. nr 89 poz. 414 ,Prawo Budowlane” ustawa z dnia
7 lipca 1994r.

Katarzyna Chofast

Sporzadzit: Pawet Hudzifski
Zatgczniki: Mapa zasadnicza.
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ul. Staszica 1
63-400 Ostréw Wielkopolski

POWIATOWY ZARZAD DROG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

“tel 65:'7‘35 51 66(67); fax.: 735 51 65
e-mail: powiatowyzarzaddrog@poczta.onet.pl

Ostrow Wielkopolski, dnia 21 listopada 2017 r.

PZD.6.5443.U.108.2017
Uzgodnienie Nr 108/u/2017

Zakiad Elektroinstalacyjno —

Handlowy ,, WiS”’

ul. Francuska 61

64-100 Leszno
adres do korespondencji:
ul. Unii Europejskiej 3
64-100 Leszno

W nawigzaniu do pisma Nr WIS/58/3 w sprawie rozbudowy zalicznikowej
instalacji o$wietleniowej w m. Bonikéw ul. Odolanowska gm. Odolanéw, Powiatowy
Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim informuje, ze uzgadnia bez uwag lokalizacje
ww. urzadzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5335P (ul. Odolanowskiej)
i 5337P (ul. Dhugiej).

Jednoczesnie  informujemy, ze przed przystgpieniem do budowy
przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym, nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia
projekt zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Niniejszym wyrazam zgode na dysponowanie nieruchomosciami, tj. dz. nr 476
i 496 obreb Bonikow, gm. Odolanéw na cele budowalne w celu zrealizowania

przedmiotowej inwestycji
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\‘Z'(’)j}'?'\‘i’ODZK} URZAD OCHRONY ZABYTKOW w "?jf”” alisz

W POZNANIU e 4 06T 74
DELEGATURA W KALISZU

Kalisz, dn. 27.11.2017 r.

Zaklad Elektroinstalacyjno - Handlowy
ul. Francuska 61
64-100 Leszno

Dot. wniosku z dnia: 26.10.2017 1.
data wplywu 09.11.2017 r.

Dotyczy: Rozbudowa zalicznikowej instalacji  oswietleniowej w m. Bonikéw, ul.
Odolanowska, dz. ewid. nr 476, 860 (obreb 0001 Bonikow)

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa
inwestycje. Projekt opracowany dla firmy: O$wietlenie uliczne i drogowe sp. z o.0., ul.
Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
Inwestor zobowigzany jest niezwlocznie zglosi¢ ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony

Zabytkéw w Poznaniu — Delegatury w Kaliszu.

st. inspektor

“

Sprawe prowadzi dr Grzegorz Teske, tel. 62 757 64 21 w. 34
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DT/T 1l/SzK/..., 9}.‘..4../2018 Kalisz, 2018-07-30

Zaktad Elektroinstalacyjn-Handlowy
»WIS”

ul. Unii Europejskiej 3

64-100 Leszno

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Spétka z o0.0. w odpowiedzi na pismo
znak WIS/58/11 otrzymane dnia 20.07.2018 roku, dotyczace sprawdzenia (uzgodnienia)
dokumentacji  projektowej rozbudowy zalicznikowej instalacji oswietlenia ulicznego
w m. Bonikéw ul. Odolanowska stacja 21263 Gm. Odolanéw warunki techniczne WTS 58/11/2017
z dnia 28.07.2017r. informuje, ze uzgadnia dokumentacje bez uwag.

Sprawe prowadzi: Szymon Kubiak tel. 62 598 5282/kom. 696110490

Do wiadomosci:
aa (6728)

Prezes Zarzadu: Maciej Witczak
Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: Kapitat z y :67.308.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. 1 0/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62598 5270 www.oswietlenie kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP.Z 0.0. Fax 62 598 52 74
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.pl
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

mbznarzenfe kancelaryjne zgtoszonej pracy géo&azyjnéj GGO.6640.3863.2017
S = ' o : ; WYKOPY WYKONYWAC KOPARKA Z £YZKA 40cm. W MIEJSCACH
Wojewédzt tkopolsk
il . - i i M ZAGESZCZENI UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAC WYKOPY
 Powiat _ ostrowski PROBNE. ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC W MIEJSCACH
Nazwa miejscowosci Bonikdw ZBLIZEN | SKRZYZOWAN PROJEKTOWANEJ LINII Z ISTNIEJACA
— - SIECIA GAZOWA.
Identyfikator jednostki ewidencyjnef 301703 5 A A
Nazwa jednostki ewidencyjnej Gmina Odolandw OBWOD OSWIETLENIOWY W ZIEMI UKLADAC KABLEM YAKXS4x25mm2
Herlyiliatar ahrebu evilereyean 0001, 0002 = W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m NA GLEBOKOSCI 0,7m NA CALEJ
. T e — . : DLUGOSCI W RURZE OCHRONNEJ TYPU DVR50. PRZEJSCIA POD
azwa obrebu ewidencyjnego | Bonikow, Garki DROGAMI ORAZ WJAZDAMI NA POSESJE WYKONAC PRZEPYCHEM,
Skala mapy 1500 STOSUJAC RURY SZTYWNE SRS-G110.
SRS-G110 I=5.0m SRS-G110 1=3,0m Sekcja mapy zasadniczej o | 6158181131, 6.156.18.113.3
SRS-G110 1=21,0m _&’;wa -ukfadu wspétrzednych prostokatnych pt kich 2000/6 .
— ¢ a5/ o Ay dSHIC
SRS-G110 1=9,0m " o ikl SR iRy & - Ly LEGENDA -
azwa uktadu wysokosci
| 7 R irensgadt OPRAWA ULICZNA SODOWA Z KLOSZEM ZE SZKEA, W 1| KLASIE
YAKXS4x25mm2 Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizaji OCHRONNOSCI, O KORPUSIE ALUMINIOWYM, KLASIE
1=310,0m, h=-0,7m T . L . SZCZELNOSCI IP66 NP OPRAWA TYPU OU-05 PROD. AREALAMP,
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych . o ;
wptyw na zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w Nie badano \éVLTJPSOSQSSNé\H\f\(”ZDEQBE\?VSWlATLA TYPU MASTER SON-T PIA
icach projekt [ inwes tycji : ’
granicach projektowanej inwestycji StUP STALOWY OCYNKOWANY, JEDNOELEMENTOWY, Z

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych na ninfejszej mapie podziemnych sieci uzbrojenia
terenu, ktére nie zostaty zinwentaryzowane.

WYSIEGNIKIEM tUKOWYM, O PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM
(STOZKOWYM), O SREDNICY WIERZCHOLKA 60mm, USTAWIANY NA
FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM, O WYSOKOSCI MONTAZU

f Kolorem czerwonym zaznaczono punkly osnowy geodezyjnej, ktdre podiegaja ochronie. OPRAWY 10m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZENIA KABLI, Z
Q o Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne WNEKA SLUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH 85x400mm
-55,0m- :{éL 1/3 Bl /2 (DZ.U. 2016 poz. 7629), kfa {..) m‘szrzy, uszkadza i ,DFZE‘H?fESZCZE znaki ZNAJDUJACA SlE NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z
' 4 -25.0m- EP =59,0m- P s -550m- } __u geodezyjne [..] podlega karze grzywny”. . POKRYWA WNEKI SEUPOWEJ LICUJACA ZE SLUPEM (TWORZACA
& i < ! - - . - W16/1/1/2-60/10 + B-200.
*\/
f
<4Geo-Tech Borkowski GRANICA DZIALEK OBJETYCH
ul. Zeromskiego 28/f 64-100 Leszno GEO T;\F_UPRAWNK)NY OPRACOWANIEM
tel. +48 66 -522 | \
. PROJ. LINIA KABLOWA
NIP: 6972221743 REGON: 302255232 in?Maian Kwiatkowski _
www.geo-tach.com.pl niuro@gea-tech.com.pl Swind, -m_ wiba'MGPiB KABEL TYPU YAKXS4X25mm2
Tazwa / imie .rrazwi-s."ru afyﬁ'urra-;c_y- }n_w'e i nazwﬁjko geodaty uprawionago,
Podpis asaby refrezentujgcel wykonawee e ugrawpien | podpis geodefy |
- a SAMOCZYNNE WYLACZANIE
[ K:‘auz‘m’a PODGIK Rysunek pogladowy map Ark. 2 (2) UKLAD SIECI : TN-C
| - — e R e ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
Poswiadcia sie, ze niniejszy dokument zostat HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
opracowany w wyniku prac geodezvinych " " TEL.KOM. 601-763-997
i kl.i!rr“;j I_I:_: I_.'_,i,‘F,L}T ‘r,':l_:ul_‘“ .‘I " ‘.}_i.l:ll{l . \:J.:w\,r“.fr-l i WIS PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: wis@wis.net.pl
0 u-_-..I,-, techric .;1 WD " rd I- " /’!‘-—/" Rozbudowa zalicznikowej instalacji o$wietiniowej w m. Bonikéw ul. Odolanowska
RRTAl LRENMIEINY wipsany do.ewiaenc) / Obiekt gm. Odolanéw, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 58/11/2017 z dnia
matenatow panstwowego 2asobu ) 28.07.2017
geodezyjnepo | kartopraticznepo /;” Adres m. Bonikéw, gm. Odolanéw, pow. ostrowski
. 1 L - dz. nr ewid. 476, 496 ob. ew. 0001 Bonikéw, j. ew. 301703_5 Gmina Odolanéw
ISTNIEJACY SEUP NR 1/7/2, Aol i i
WYKONAC ODEJSCIE (OD STRONY DZIALKI NR 476) Z R inwestor | OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE sp. z 0. o.
ISTNEJACEJ NAPOWIETRZENEJ LINIl OSWIETLENIOWEJ (Organ prawadzcy prstwowy 7 ey eyl 62-800 Kalisz ul. Wroctawska 71A
KABLEM YAKXS4x25mm2 p.3017.20/8. 4472, /8 Tres¢ | Projekt zagospodarowania terenu | _Data |Skala] Nr. rysunku
. gt SRS T A . .
KABEL PO SLUPIE PROWADZIC NA UCHWYTACH T LN /T . Tysunky | - trasa linii oswietleniowe] 18.0620181:500 | 1
ODSTEPOWYCH, OD ZIEMI DO WYSOKOSCI 3m W RURZE 2 bl o, O Branza | elektryczna
: lacHinisenegn o BuEnR] meterim asoty) P~ 87//86IL
OSLONOWEJ TYPU SV up. STRROSTY Projektant T Wozniak WKP/IE/572901
1xGX0-0,66/5 | erzy Woznia spec. inst.-inz.
wera Osrblka Dokumentac A " inz. Marek Ratajczak
Methel e : , systenci:
UZIOM PRETOWY 3/4", R<5,0om s b i ﬁé BED 'TEEH | oy | Kar Wkeic/sso ]
_ b N | Sprawdzaiacy | Kazimierz Pawlicki WKP/IE/3807/01
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OPRAWA ULICZNA SODOWA Z KLOSZEM ZE SZKtA, W Il KLASIE
OCHRONNOSCI, O KORPUSIE ALUMINIOWYM, KLASIE
SZCZELNOSCI IP66 NP OPRAWA TYPU OU-05 PROD. AREALAMP,
WYPOSAZONA W ZRODLO SWIATEA TYPU MASTER SON-T PIA
PLUS PROD. PHILIPS 100W,

SEUP STALOWY OCYNKOWANY, JEDNOELEMENTOWY, Z
WYSIEGNIKIEM tUKOWYM, O PRZEKROJU KOLOWYM ZBIEZNYM
(STOZKOWYM), O SREDNICY WIERZCHOLKA 80mm, USTAWIANY NA
FUNDAMENCIE PREFABRYKOWANYM, O WYSOKOSCI MONTAZU
OPRAWY 10m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZENIA KABLI, Z
WNEKA StUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH 85x400mm
ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI OD 500-600mm OD GRUNTU, Z
POKRYWA WNEKI| StUPOWEJ LICUJACA ZE StUPEM (TWORZACA
JEDNOLITA POWIERZCHNIE) NP. SLUP TYPU CN 9/4/64/F250 +
W16/1/1/2-60/10 + B-200.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE

UKLAD SIECI: TN-C

ZAKEAD ELEKTROINSTALACYJNO-
HANDLOWY

"W I S" PRACOWNIA PROJEKTOWA

64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
TEL. 065 529-90-93

TEL.KOM.

e-mail: wis@wis.net.pl

601-763-997

Rozbudowa zalicznikowej instalacji o$wietiniowej w m. Bonikéw ul. Odolanowska
Obiekt gm. Odolanéw, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 58/11/2017 z dnia
28.07.2017
m. Bonikéw, gm. Odolanéw, pow. ostrowski
Adres dz. nr ewid. 476, 496 ob. ew. 0001 Bonikéw, j. ew. 3017035 Gmina Odolanéw
Inwestor OSWIETLENIE ULICZNE | DROGOWE Sp. Z 0. 0.
62-800 Kalisz ul. Wroctawska 71A
Tresé Schemat zasilania Data |Skala| Nr.rysunku
rysunku
18.06.2018 2
Branza | elekiryczna
inz upr. 877/86/Lo
Projektant marinz. WKP/IE/5729/01
! Jerzy Wozniak spec. inst.-inZ.
Asystent: inz. Marek Ratajczak
Sprawdzajacy | PZ: WK 13807/01
rawadzajgc o Al
p 18CY | Kazimierz Pawlicki S0eC. InStoang
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OPRAWA ULICZNA SODOWA Z KLOSZEM ZE SZKtA, W 1l KLASIE

OCHRONNOSCI, O KORPUSIE ALUMINIOWYM, KLASIE SZCZELNOSCI
IP66 NP OPRAWA TYPU OU-05 PROD. AREALAMP, WYPOSAZONA W
ZRODLO SWIATEA TYPU MASTER SON-T PIA PLUS PROD. PHILIPS 100W,

StUP STALOWY OCYNKOWANY, JEDNOELEMENTOWY, Z
WYSIEGNIKIEM tUKOWYM, O PRZEKROJU KOLOWYM

£
g- ZBIEZNYM (STOZKOWYM), O SREDNICY WIERZCHOLKA
T 60mm, USTAWIANY NA FUNDAMENCIE
PREFABRYKOWANYM, O WYSOKOSCI MONTAZU OPRAWY
10m, Z DWOMA OTWORAMI DO WPROWADZENIA KABLI, Z
WNEKA SLtUPOWA O WYMIARACH MINIMALNYCH
85x400mm ZNAJDUJACA SIE NA WYSOKOSCI OD
500-600mm OD GRUNTU, Z POKRYWA WNEKI StUPOWEJ
LICUJACA ZE SLUPEM (TWORZACA JEDNOLITA
POWIERZCHNIE) NP. SLUP TYPU CN 9/4/64/F250 +
W16/1/1/2-60/10 + B-200.
SAMOCZYNNE WYLACZANIE
UKLAD SIECI : TN-C
ZAKYAD ELEKTROINSTALACYJNO- 64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61
HANDLOWY TEL. 065 529-90-93
TEL.KOM. 601-763-997
"WI S" PRACOWNIA PROJEKTOWA e-mail: wis@wis.net.pl
WNEKA Rozbudowa zalicznikowej instalacji oswietiniowej w m_ Bonikéw ul. Odolanowska
TUPOWA Obiekt gm. Odolandéw, zgodnie z warunkami technicznymi nr WTS 58/11/2017 z dnia
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m. Bonikéw, gm. Odolanéw, pow. ostrowski
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; Trese Stup CN 9/4/64/F250 Data |Skala| Nr.rysunku
OTWOR + W16/1/1/2-60/10 + B-200
KABLOWY rysunku | ; ; dioz
powigzanie z podtozem 18.06.2018(1:50 3
FUNDAMENT Branza | elektryczna
1 5200 Projektant | M9rinZ. WKPIIE /5725701
o rojextan Jerzy Wozniak spec. ins?.-inz.
Asystenci: inz. Marek Ratajczak
i upr. 820/86/L0
Sprawdzajgcy Kazimierz Pawlicki WKP/IE/3807/01

spec, inst.-inz




1. Skrzyzowanie kabla z drogg kotowg lub ulicg
: droga

chodnik

row
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drogi, niemniegj ni

| - zgodnie z wymaganiami wiasciciela

| > 50cm folia

iz 120cm
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2 1> 100cm
ml

rura oslonowa z golieglenu'

2. Kable ee na napigcie znamionowe sieci do 1kV z kablami o tym
samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
a) skrzyzowanie

b) zblizenie

kable ee

1> 5cm
3. Kable ee na napiecie znamionowe do

1,0kV z kablami o napieciu znamionowym powyzej 1,0kV
a) skrzyzowanie
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1> 15cm

b) zblizenie

1> 10cm

10. Skrzyzowanie kabla z kanalem cieptowniczym
utozonym plytko

kable ej

4. Kable ee na napigcie znamionowe sieci wyzsze
niz 1,0kV z kablami tego samego rodzaju
a) skrzyzowanie

7272777722222

1> 15cm

b) zblizenie

1>25cm

5. Kable ee z kablami telekomunikacyjnymi

a) skrzyzowanie

2277772222222

1> 50cm

b) zblizenie
kabel ee
i telekomunikacyjny

1>50cm

11. Skrzyzowanie kabla z kanatem cieptowniczym

ulozonym gteboko

8. Kabel z cze$ciami podziemnymi linii

6. Skrzyzowanie kabla o napigciu zanmionowym Un<30kV
napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka)

z rurociggiem wodociggowym, sciekowym, cieplnym, gazowe z gazem
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a) skrzyZzowanie
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\ N\ /
kable es a N -
kable ee czese podner_nna linii
|>25cm + napowietrznej
$rednica
rurociggu
b) zblizenie Losoen | ]ioem |
Kable ee ruroci 9. Kabel ze $ciang budynku i innych budowli
np. tunelu, kanaiu
- zblizenie $ciana budynku tunelu,
budynku itp.

N
1> 25¢cm + $rednica \
rurociagu

7. Z gazami i cieczami palnymi - zgodnie z wymaganimi
wiasciciela, niemniej niz w pkt 6 (able 66
1> m
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fola > 70em Tres¢ | Szczegoly zblizen i skrzyzowan Data |Skala] Nr. rysunku
rysunku | linii kablowej
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