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T RZUT PRZYZIEMIA 1 : 100
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et e~ PO, KOFYtkO kablowe ocynkowane 100 x 60 np. BAKS mocowane w przestrzer 2
stropu podwieszonego do $ciany NAZWA POMIESZCZEN
o — . —— - Wewnglrzne linie zasilajgce z ZK2 1. korytarz 9. pom. gospodarcze
ZK2 - zlgcze kablowe przyscienne w/g rys nr E - 2, obudowa zfgcza z demontazu 2. korytarz 10. pom. biurowe

3. pom. biurowe

11. sala narad
12. przedsionek
13. pom. archiwum

14. pom. archiwum Ochrona przed dotykiem posrednim

Pro - Line 2 x 22,0kW - zasilanie

F - florbox (puszka podfogowa z wyposazeniem PEL)

Logo - wypust logo sterowany w ZK 2

17. kotfownia

TG - istn. tablica rozdzielcza gtéwna wnekowa 5
4. pom. biurowe
TG1 -istn. tablica rozdzielcza wnekowa 5. serwerownia
SAQ -istn. sygnalizator akustyczno — optyczny 6. we. meskie
PEL - istn. punkt dostepu (wymiana osprzetu) 7. pom. biurowe
) : ; 8. we damskie
TS - tablica sterujgca (fabryczna) jedn zewn. — klimatyzacyjnej
TS1,2 - tablice sterujgce (fabryczne) central nawiewno — wywiewnych
PD - gféwny punkt dystrybucyjny (istn. szafa teleinformatyczna) __;L_
TK - proj. tablica rozdzielcza nascienna w kotfowni bednarka 25 x 3 w ziemi
NB - naped bramy P - moduf kontroli dostepu
B - bojler elektryczny w/g projektu sanitarnego PWP - istn. przycisk przeciwpozarowy
A - profesjonalna tadowarka do aut elektrycznych np. typu Alfen Eve Double

15. pom. archiwum
16. pom. gospodarcze

- uziemienie (podigczenie do otokéw inst. odgromowey)
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